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Installationsanvisning 
Brunnsrenoveringssats BRS-400
För dagvattenbrunnar av betong DN 400

1. 2.

Schakta upp så att den övre delen av betongbrunnen kan lyftas bort. Rengör muffen från grus. 
Kapa stigarröret till önskad längd. Kapningen bör ske i toppen av korrugeringen. 
Montera renoveringssatsen i den befintliga brunnen ihop med den utvändiga packningen.  
Den invändiga gummipackningen monteras i den andra “vågdalen” i korrugeringen.   
Smörj smörjmedel på gummipackningen och invändigt i renoveringsdelen.   
Montera stigarröret i renoveringsdelen genom att trycka ner det i bottendelen. 

forts.

I renoveringssatsen ingår två packningar varav 
den ena monteras utvändigt på renoverings-
delen för att täta emot betongen.  

Den andra packningen monteras utvändigt 
i en av rillorna på det korrugerade röret från 
Wavin som används för att täta mellan rör och 
renoveringsdelen. 
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